
 

Schemat zasilania 

Wyprowadzenie - dolny przystanek 
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zasilacz NN 
 

230/24 [V] 
 

PE N L 

zabezpieczenie  
typu 

 S 301 B 10 

YDY 3 × 2,5 [mm2]  

skrzynka na zasilacz 
o wymiarach 30 x 20 x 20 cm 

(szer. x głęb. x wys.) 
 

YDY 3 x 2,5 
[mm

2
] 

                                            wypust     
     o długości 1 m    

       wyprowadzony na    
          wysokości 20 cm, 90 cm 

od czoła pierwszego stopnia  


